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Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
 

 

Premessa 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto 

dall’art.100 del D.Lgs 81/2008 e succ.mm.ii.; 

I Piani di Sicurezza e Coordinamento sono documenti complementari al progetto esecutivo che 

prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori. 

La loro redazione comporterà con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l’individuazione, 

l’analisi e la valutazione e i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione. 

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) 

riguardano principalmente: 

 il metodo di redazione; 

 gli argomenti da trattare. 

 

Sono inoltre riportate le prime indicazioni sulla redazione del Fascicolo dell’Opera per la 

manutenzione delle opere previste in progetto. 

Per quanto riguarda l’applicazione del D.Lgs 81/2008 e succ.mm.ii., dovranno essere individuate, in 

sede di progettazione definitiva ed esecutiva relativamente alle materie di sicurezza, le figure del 

committente, del responsabile dei lavori, del coordinatore della progettazione e del coordinatore dei 

lavori. 

Successivamente, nella fase di progettazione definitiva-esecutiva, tali indicazioni dovranno essere 

approfondite, anche con la redazione di specifici elaborati, fino alla stesura finale del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento così come previsto dalla vigente normativa. 

 

Il progetto in questione si articola in due interventi, complementari tra di loro: la realizzazione di 

sistemi di videosorveglianza con l'adeguamento della caserma dei Vigili del fuoco e la 

riconfigurazione della Strada Comunale del Macello. 

Per quanto concerne il primo degli interventi su indicati, data la particolarità e la specificità delle 

lavorazioni previste, è stato elaborato un piano di sicurezza e coordinamento su schema 

semplificato da parte dei tecnici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli. Tale 

documento, che si allega alla presente relazione, s’intende acquisito come parte integrante del 

progetto, rimandando ad esso  integralmente per le indicazioni in materia di sicurezza per il citato 

intervento di stretta competenza dei Vigili del Fuoco. 

Per quanto concerne la Strada Comunale del Macello, invece, si riportano nel presente elaborato le 

prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 

Il metodo 

Lo schema da utilizzare per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento è il seguente: 

 Parte prima – Prescrizioni e Principi di carattere generale ed elementi per l’applicazione e 

gestione del PSC; 

 Parte seconda – Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro. 

 

Nella prima parte del PSC dovranno essere trattati gli argomenti che riguardano le prescrizioni di 

carattere generale, anche se concretamente legati al progetto che si deve realizzare. Queste 

prescrizioni dovranno essere considerate come un capitolato speciale della sicurezza proprio del 

cantiere e dovranno adattarsi di volta in volta alle specifiche esigenze dello stesso durante 

l’esecuzione. 
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Nella seconda parte del PSC dovranno essere trattati gli argomenti che riguardano il Piano 

dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro che nasce da un programma di esecuzione dei lavori, da 

considerare come un’ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori 

dall’impresa. 

Al cronoprogramma ipotizzato dovranno essere collegate le procedure operative per le fasi più 

significative dei lavori e le schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative programmate 

con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall’eventuale 

presenza di più imprese e di prevedere l’utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di 

protezione collettiva. 

Il PSC deve contenere altresì, tutte le indicazioni necessarie per la corretta redazione del Piano 

Operativo di Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle schede  di sicurezza per l’impiego di 

ogni singolo macchinario tipo, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e 

non esaustiva. 

 

Descrizione dell’opera 

Gli interventi previsti s’inseriscono nel quadro del Grande progetto Riqualificazione urbana area 

portuale di Napoli est, che propone la realizzazione di un insieme sistematico e integrato di 

interventi pubblici sulla viabilità esistente, a sostegno e a supporto delle numerose iniziative private 

in corso, finalizzate alla riconversione di siti industriali e artigianali dismessi, contribuendo al 

ridisegno delle infrastrutture urbane di base e alla dotazione di servizi quali elementi ordinatori del 

nuovo sviluppo. 

Il progetto in questione, come accennato in premessa, si articola in due interventi, complementari 

tra di loro: la realizzazione di sistemi di videosorveglianza con l'adeguamento della caserma dei 

Vigili del fuoco e la riconfigurazione della Strada Comunale del Macello. 

Di seguito si espongono le linee guida per la redazione dei successivi elaborati con particolare 

attenzione al progetto di riconfigurazione della Strada Comunale del Macello, rinviando, come già 

accennato, all’elaborato redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli per le indicazioni in 

materia di sicurezza relative all’intervento di loro competenza. 

 

La riconfigurazione della Strada Comunale del Macello prevede la realizzazione di una nuova 

accessibilità alla caserma dei Vigili del Fuoco, l'adeguamento del tratto di via Marino di 

Caramanico compreso tra l'incrocio con via Comunale del Macello e l'incrocio con via Nuova 

Poggioreale e la rifunzionalizzazione/realizzazione ex novo del sistema dei sottoservizi, il tutto con 

variazione plano – altimetrica del tracciato. 

Il progetto stradale è stato realizzato utilizzando una piattaforma stradale di categoria tipo E (urbane 

di quartiere) con due corsie di marcia come riportato nel D.M 05.11.01. 

In linea generale, si prevede: 

 la regolarizzazione della carreggiata stradale attraverso il ridisegno della sezione; 

 la realizzazione e la messa a norma dei marciapiedi; 

 l'eliminazione delle barriere architettoniche; 

 l'inserimento di stalli per la sosta, laddove compatibile con le dimensioni complessive della 

strada; 

 la piantumazione di alberi, laddove gli spazi disponibili e la localizzazione dei sottoservizi 

lo consentano; 

 l'inserimento di elementi di arredo urbano; 

 la rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque di piattaforma e degli impianti 

fognari; 

 lo spostamento dei pali, reso necessario dalla nuova configurazione dei marciapiedi, e 

l'implementazione dell'impianto di pubblica illuminazione. 

 

Il nuovo tracciato della strada Comunale del Macello ha uno sviluppo di circa 250 m ed è stato 

studiato in modo da essere rettilineo lungo l'intero tratto da Via Caramanico all'ingresso della 

caserma; ciò assicura un accesso/egresso dei mezzi di soccorso più rapido e sicuro. 
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La larghezza della piattaforma stradale sarà pari a 13 m così ripartita: 

 due corsie di 3,50 metri, una per ciascun senso di marcia; 

 due banchine di 0,50 metri, posizionate lateralmente alle corsie, nelle quali trovano 

collocazione le caditoie per la raccolta delle acque; 

 due marciapiedi, ciascuno di 2,50 metri di larghezza. 

Dal punto di vista altimetrico, la quota stradale di progetto si discosta da quella in essere in 

considerazione della necessità di moderare l'attuale pendenza del tratto di strada tra l'ingresso del 

Macello alla caserma dei VV.F.  

Si è prevista, per la carreggiata, una pavimentazione flessibile di tipo catalitico, in maniera tale da 

ottenere benefici ambientali quali l'ossidazione delle sostanze inquinanti, con la loro conseguente 

trasformazione in residui non nocivi, e la riduzione della temperatura al suolo per irradiazione. La 

pavimentazione fotocatalitica è costituita da conglomerato bituminoso dotato di elevata porosità e 

rugosità superficiale, intasato con malta fotocatalitica a base di biossido di titanio. Lo strato in 

conglomerato bituminoso deve presentare granulometria e grado di compattazione tali da garantire 

il 20% di vuoti di dimensione e distribuzione tali da permettere la penetrazione della malta nel 

conglomerato bituminoso per la profondità necessaria, comunque non inferiore a 1,50 centimetri. 

Per la pavimentazione dei marciapiedi si prevede l'impiego di lastre in pietra lavica di 50 cm di lato 

e spessore pari a 6 cm. La sovrastruttura del marciapiede presenta complessivamente uno spessore 

di 24 cm, ottenuta considerando un sottofondo, a differenza delle corsie veicolari, di 15 cm di 

soletta di calcestruzzo armato, e 3 cm di malta di allettamento e 6 cm di spesso della lastre in pietra 

lavica. 

Si prevede che i marciapiedi abbiano un'altezza di 15 centimetri e siano delimitati verso la banchina 

da un ciglio subverticale realizzato con cordoli in pietra lavica. 

Sul lato antistante l'ex Macello, previa sistemazione del dislivello esistente mediante apporto di 

terreno vegetale di contenimento, si prevede la messa a dimora di un filare di alberi di Ligustrum 

japonicum Aureum. Sul lato sinistro, provenendo da via Da Caramanico, stante il nuovo tracciato 

stradale, si è avuta la possibilità di configurare una scarpata con lieve pendenza, per una profondità 

media di circa 6 mt, in cui è possibile mettere a dimora un filare di ligustri e varie essenze arbustive, 

previa sistemazione con apporto di terreno vegetale. 

Si evidenzia, inoltre, che oltre alla realizzazione della suddetta nuova viabilità, caratterizzata da un 

andamento est-ovest, si prevedono interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento della 

strada comunale del Macello e del tratto di via Marino di Caramanico compreso tra l'ex macello e 

via Nuova Poggioreale. Nel tratto di via Marino di Carmanico, sul lato sinistro procedendo verso 

via Nuova Poggioreale, sono previsti stalli per la sosta dei veicoli, in parte posizionati 

parallelamente al marciapiede e in parte a pettine. 

Con riferimento all’impianto di pubblica illuminazione, esso sarà di tipo unilaterale con pali ricurvi 

equipaggiati con armature a LED con fuoco posto ad altezza di 8 metri e potenza idonea secondo le 

indicazioni del calcolo illuminotecnico. I pali saranno disposti su marciapiede a una interdistanza 

media di 25 metri. Su via M. da Caramanico, invece, saranno installati pali ricurvi e armature LED 

con fuoco a 10 metri e potenza idonea secondo quanto derivante dal calcolo illuminotecnico, in 

sostituzione di quelli esistenti e delle armature vetuste. I pali saranno disposti sempre sul 

marciapiede destro a una interdistanza media di 26 metri e saranno collocati in posizione 

compatibile con la nuova configurazione della sezione stradale. 

Il progetto preliminare del sistema fognario prevede un intervento di abolizione dell'attuale 

canalizzazione e la realizzazione di una fogna, da ubicare in asse alla nuova carreggiata; il sistema 

di captazione superficiale, invece, sarà realizzato con griglie in materiale composito da porre in 

corrispondenza della zanella laterale, disposte con un interasse di 20 metri. 

 

 

Il sistema di videosorveglianza proposto, al fine di aumentare la sicurezza e la legalità sulle aree 

rientranti nell'ambito del Grande Progetto, è specializzato per diverse funzioni: 

1. controllo delle aree a rischio incidente rilevante, vie di accesso dei soccorsi e vie di esodo; 

2. controllo dei varchi di accesso/uscita dei mezzi di soccorso dal Comando di via Tarantini; 

3. controllo delle aree sensibili e vie di esodo in ambito urbano. 
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La dotazione per tali installazioni è la seguente: 

 videocamera+termocamera brandeggiabile, stazione meteo con indicazione dell’orienta-

mento e velocità del vento e controllo della temperatura; 

 videocamera brandeggiabile con controllo degli accessi; 

 videocamera brandeggiabile. 

Al fine di consentire una adeguata visione e controllo, sono state individuate differenti altezze di 

collocazione delle videocamere che quindi avranno supporti a 25, 15 o 7 metri in relazione alla 

funzione assegnata, alla specializzazione della strumentazione ed agli ostacoli fisici presenti 

(edifici, viadotti, ecc.). 

Il sistema di videosorveglianza oggetto del presente progetto sarà da integrare al sistema esistente e 

attivo nel Comune di Napoli, gestito, per conto del Comune, dall’Azienda Napoletana Mobilità Spa 

e che dovrà consentire il rimando delle immagini del nuovo sistema alle sale di controllo esistenti 

secondo quanto specificato nella relazione generale sulla videosorveglianza. 

Per la descrizione puntuale degli interventi sulla caserma ed il suo adeguamento, data la specificità 

delle lavorazioni previste, si rimanda agli elaborati tecnici di dettaglio. 

 

 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere tutte le indicazioni utili per la corretta 

organizzazione ed esecuzione dei lavori e sarà articolato, sostanzialmente nelle seguenti parti: 

− relazione tecnica; 

− individuazione delle fasi del procedimento attuativo; 

− valutazione dei rischi in rapporto al sito; 

− pianificazione e programmazione delle lavorazioni. 

 

- Relazione tecnica 

La relazione tecnica deve contenere le coordinate e la descrizione dell’intervento e tutte le notizie 

utili alla definizione dell’esecuzione dell’opera. 

 

- Individuazione delle fasi del procedimento attuativo 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere l’individuazione delle fasi del procedimento 

attuativo mediante l’esplicitazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la chiara 

indicazione di quelle critiche e la stima della durata delle lavorazioni. 

 

- Valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito 

L’analisi dei rischi legata alle fasi di lavoro che si prevede siano applicate in cantiere, costituisce un 

aspetto fondamentale del Piano, pertanto si procederà alla definizione delle necessarie azioni da 

intraprendere nelle lavorazioni. 

A tal fine, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, prevedrà in modo particolareggiato 

l’organizzazione e i sistemi propri della produzione ed esecuzione dell’opera con le relative 

modalità operative. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento riporterà una dettagliata analisi di tutti i settori lavorativi che 

si svolgeranno per la realizzazione dell’opera nel suo complesso, con esame dei processi di 

costruzione (settori operativi) e di esecuzione (operativi elementari). 

A valle del processo d’individuazione delle fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi prevedibili e, 

quindi, le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in 

cantiere. 

L’obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i 

provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell’individuazione 

dei possibili rischi. 
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- Pianificazione e programmazione delle lavorazioni 

Verrà redatto il programma dei lavori (Diagramma di Gantt) al fine di definire gli archi temporali di 

ciascuna fase di lavoro e, quindi, le contemporaneità tra le fasi in modo da individuare le necessarie 

azioni di coordinamento tenendo presente la possibilità che alcune fasi di lavoro possono essere 

svolte da imprese diverse. 

 

 

Si procederà inoltre alla valutazione dei seguenti Elementi Generali del Piano: 

 modalità da seguire per l’allestimento del cantiere temporaneo nonché la recinzione del 

cantiere con relativi accessi; 

 allestimento di servizi sanitari del cantiere e di zone di deposito e stoccaggio dei 

materiali; 

 misure generali di protezione contro i rischi individuati nelle lavorazioni con relative 

indicazioni di misure preventive e protettive; 

 indicazioni relative alle macchine utilizzate; 

 disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza; 

 disposizioni per il coordinamento delle lavorazioni e fasi lavorative, nonché per 

l’utilizzo di parti comuni; 

 disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di sicurezza; 

 disposizioni per le emergenze. 

 

A corredo del Piano di Sicurezza e Coordinamento si redigerà il Fascicolo con le Caratteristiche 

dell’opera, eventualmente corredato dal Fascicolo della Manutenzione. 

Il Piano potrà anche contenere la valutazione del rumore, ovvero del Livello di esposizione 

personale al rumore di un lavoratore o di un gruppo di lavoratori omogenei (Lep) 

L’ultima fase del Piano sarà costituita dalla stima dei costi della sicurezza, che vanno previsti per 

tutta la durata delle lavorazioni e sono costituti dai costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio , 

degli impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 



Ministero dell ^Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO-NAPOLI
"in impetu ignis numquam retrorsum"

GRANDE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA
PORTUALE NAPOLIEST

Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento Caserma
Vigili del Fuoco

PIANO DI SICUREZZA

COORDINAMENTO

(ART. 100 D. LGS. N. 81 DEL 09.04.2008)

Napoli, lì 15 dicembre 2014

COORDINATORI SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE

DOTT. ARCH. ALFONSO GIGLIO

DOTT. ING. GIUSEPPE SALVATI



ID Impoftl [Nome attività Squ
edra

Durata Inizia Fine

1 10495.7aPaliWF 15 g lun 04/05^15 ven 22/05/2015

2 tool 73 119.78poto WF 35g lun 04/05/2015 ven 19/08/2015

3 Eoi 2857.13[pali Comune 15 g lun 04/05/2015 ven 22/05/2015
4 65 249.73|Rete Comune 40g lun 04/05/2015 sab 27/08/2015

5 tool 144427.64PaliWF 15g lun 11/05/2015 ven 29/05/2015

5 89 240.60jPaIiComune 20g lun 11/05/2015 ven 05/06/2015

7 2471.e5PaliWF 15 g lun 18/05/2015 ven 05/06/^15

B 205267.34keteWF 35 g lun 18/05/2015 ven 03/07/2015

B SU 1723.1^ali Comune 15 g lun 18/05/2015 ven 05/08/2015

10 @ 339 591.89 Rete Comune 45 g lun 18/05/2015 ven 17/07/2015
11 El 240 722.76 PaliWF 25 g lun 18/05/2015 ven 19/08/2015

12 ES 280 059.00 ReteWF 40g lun 18/05/2015 sab 11/07/2015

13 tool 210 973.20 Pali Comune 15g lun 18/05/2015 ven 05A>8/2015

14 ES 328 518.40 Rete Comune 55g lun 18/05/2015 ven 31/07/2015

15 E1 90 176.36 Opere edili 65 g lun 04/05/2015 ven 31/07/2015
|l6 EE 126 000.00 Hardware e Software: 95 g lun 11/05/2015 ven 18/09/2015|l7 lool 81 153.90 ReleWF 45 g lun 11/05/2015 ven 10/07/2015

|l8 EU 94 616.64 Rete Comune 40 g lun 11/05/2015 sab 04/07/2015
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Cronoprogramma dei lavori
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Divisione
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stima generale del costi per la Sicurezza

Tariffa Descrizione del lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo inc.Sic.(%)

E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi me 6,63 5399,200 35 796,70 € 1 081,06
meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con 3,020%
trovanti fino a 0,3 me)

E.01.40.20A Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con me 11,48 2689,600 30 876,61 € 1 358,57
materi ... fetta regola d'arte. Con materiale 4,400%
proveniente dagli scavi

E.01.50.10A Trasporto a discarica autorizzata di materiali me 38,24 2788,244 105 622,45 €3 507,88
provenient ... materiali proveniente dagli scavi. 3,290%
demolizioni e rimozioni

E.03.10.10J^ Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, me 104,85 1692,150 177 421,93 €6 387,19
in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di 3,600%
resistenza C12/15

E.03.10.30.D Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con me 137,91 179,000 24 685,89 €1086,18
classe ... ione Classe di resistenza C35/45 Classe di 4,400%
esposizione XC1

E.03.30.10A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per mq 23,04 264,000 6 082,56 €255,47
getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di 4,200%
fondazione

E.03.40.10.A Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle kg 1,38 18320,000 25 281,60 €1044,13
norme tee... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 4,130%
Acciaio in barre

E.19.10.40.A Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in kg 5,93 18700,000 110 891,00 €3 360,00
ac ... gati a parte Profilati in acciaio per strutture 3,030%
secondarie

E.19.40.30.D Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro kg 3,48 18700,000 65 076,00 €2 642,09
con tr... finito a perfetta regola d'arte Per lamiere e 4,060%
tubi leggeri

U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato me 15,65 8498,375 132 999,57 €4 668,28
bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione in 3,510%
conglomerato bituminoso

U.05.10.22.A Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo. me 6,29 7,875 49,53 €2,18
ese ... 000 m Demolizione di fondazione stradale di 4,410%
qualsiasi tipo

U.05.20.22.A Conglomerato bituminoso per manto di usura mq 14,84 14042,500 208 390,70 €9 669,33
drenante, forn ... re il lavoro finito a perfetta regola 4,640%
d'arte Spessore 5 cm

U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di collegamento mq/cm 1,44 140425,000 202 212,00 €8 594,01
(binde ... onglomerato bituminoso per strato di 4,250%
collegamento (binder)

U.04.20.10.C Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato. cad 43,84 99,000 4 340,16 € 159,28
realizzat ... esclusione degli oneri per io scavo 3,670%
Dimensioni 40x40x40 cm

U.04.20.40.B Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con cad 10,73 99,000 1 062,27 €40,05
eie ... opera compresi ogni onere e magistero 3,770%
Dimensioni 40x40 cm

L05.10.85.D Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto m 39,91 420,000 16 762,20 €719,10
in opera, installato a vista su isolatori Sezione 30x4
iTinn

4,290%

L.05.20.10.D Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cad 112,65 26,000 2 928,90 €93,43
cald ... iale plastico delie dimensioni di 400x400 mm 3,190%
Lunghezza 3 m

L.05.40.10.B Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo cad 294,35 26,000 7 653,10 €315,31
DIN ... olare, prova corrente da fulmine (10/350 4,120%
micron sec) 60 kA

L.02.40.60.1 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia m 16,42 28544,000 468 692,48 €17 622,84
pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio 3,760%
Diametro 160 mm

L.02.50.90.F Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, cad 38,83 54,000 2 096,82 € 78,84
con c ... rme CEi Cassetta iP65 da 250x125x75 mm 3,760%
con coperchio 25 mm

L.02.40.40.E Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo m 10,66 790,000 8 421,40 €368,86
... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40
mm

4,380%

L02.10.92.H Cavo multipolare stagno non propagante incendio. m 12,53 790,000 9 898,70 €435,54
tensione ... o a soffitto con graffette in rame nudo 4,400%
Sezione 3x1,5 mm'
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Imp 01 Videocamera PTZ + Termocamera 640 x...ri e mezzi cad 20 217,00 6,000 121 302,00 €4 463,91

meccanici compresi nel prezzo 3,680%

Imp 02 Videocamera PTZ brandeggiabile cad 3 930,00 24,000 94 320,00 €3 612,46

La ...ri e mezzi meccanici compresi nel prezzo 3,830%

Imp 03 Stazione meteo composta da: sensore... e mezzi cad 3 930,00 6,000 23 580,00 €837,09

meccanici compresi nel prezzo 3,550%

Imp 04 Router + antenna cad 5 054,00 30,000 151 620,00 €5 488,64

Il router/antenna...iche di vento fino ad almeno 100 3,620%
Km/h

L10.10.20.C Cavo ottico per intemo/estemo tipo "tubo sfuso" con m 5,29 28544,000 150 997,76 €6 085,21

riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 8 fibre 4,030%

imp 05 Fomitura, posa in opera ed Instali... zoom digitale cad 120 000,00 1,000 120 000,00 €4188,00

sulle immagini acquisite. 3,490%

Imp 006 Fomitura, posa in opera ed Instali...pollici con cad 1 000,00 3,000 3 000,00 €94,20

risoluzione minima 2560x1440 3,140%

Imp 007 Fomitura, posa in opera ed lnstail...pollici con cad 1 500,00 2,000 3 000,00 €116,10

risoluzione minima 2560x1440 3,870%

R.02.25.50.C Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even mq 10,74 78,000 837,72 €28,23

... sulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre 1
m2

3,370%

R.02.25.30A

o ni

Rimozione di porta intema o estema in legno, mq 5,07 3,000 15,21 €0,54

calcolato ... isulta fino ad una distanza di 50 m 3,560%
Superficie fino a 3 m'

R.02.60.40.A Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, mq 7,58 45,000 341,10 €11,32

compr ... 0 colla Demolizione di pavimento in 3,320%

piastrelle di ceramica
€2,44R.02.60.45A Rimozione zoccolino battiscopa In grès o di maiolica m 1,25 45,000 56,25

0 ma ... mozione zoccolino battiscopa in grès o di 4,340%
maiolica o marmo

R.02.60.55.A Demolizione di soglie, stipiti o omie in marmo o pietra m 5,05 0,900 4,54 €0,19

... esa del trasporto allo scarico Senza recupero di 4,220%
materiale

R.02.60.18.A Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, me 94,57 7,500 709,27 € 27,24

comp ... carico Demolizione di massetto In 3,840%
calcestruzzo alleggerito

R.02.60.50^ Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.. mq 9,46 75,000 709,50 €28,66

comp ... ertale Demolizione di pavimento in mattoni. 4,040%
marmette, ecc.

R.02.20.30.A Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per mq 4,47 33,150 148,18 €6,85

tagli, ... risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore 4,620%
fino a 10 cm

R.02.80.10.C Demolizione di controsoffitti In genere, sia orizzontali mq 4,41 120,000 529,20 € 18,42

... il trasporto a discarica Controsoffitti in alluminio o 3,480%

R.02.40.30.C

abs

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di me 628,90 0,750 471,67 € 18,25

qualsiasi f ... spessore, eseguito con qualunque 3,870%
mezzo Calcestruzzo armato

R.02.60.32^ Demolizione di rivestimento in ceramica, iistelli di late mq 5,67 24,000 136,08 €6,23

... ramica, listelli di laterizio, kiinker, e materiali simili 4,580%

E.07.20.10.A lUlassetto di conglomerato cementizio isolante mq 25,62 150,000 3 843,00 €149,11

confezionato... lavoro finito a perfetta regola d'arte In 3,880%
argilla espansa

€117,13E.08.50.10.B Muratura monostrato di tamponamento, senza mq 56,55 60,740 3 434,85

funzione porta ... il lavoro finito a perfetta regola 3,410%

d'arte. Spessore 38 cm
E.16.20.50^ Intonaco a stucco formato da Intonaco grezzo con mq 27,83 341,800 9 512,29 €313,91

malta fi ... 1 lavoro finito a perfetta regola d'arte 3,300%
Intonaco a stucco

E.08.40.10,B Parete divisoria intema realizzata con blocchi in mq 42,27 105,300 4451,03 € 195,85

latero ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 4,400%

Spessore 8 cm
€ 146,64E.21.10.05A Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico mq 7,81 441,800 3450,46

co ... oro finito a perfetta regola d'arte Con stucco 4,250%

emulsionato

E.21.10.10A Preparazione del fondo di superficì murarie inteme mq 2,33 441,800 1 029,39 €36,96

con u ... erfetta regola d'arte Fissativo a base di 3,590%
resine acriliche

E.21.20.40.B Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche mq 7,50 441,800 3 313,50 €113,32

... finito a perfetta regola d'arte A base di resine 3,420%
acrìliche
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E.17.40.30.A Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, reaiizz mq 34,47 120,000 4 136,40 €155,11

... x600 mm, spessorelS mm, trattati in superficie con 3,750%
pittura

€ 149,39E.13.30.10.B Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni mq 36,40 120,000 4 368,00

7,5x15, ... i o bianco a superficie liscia o bugnata. 3,420%

spessore 8-^10 mm
1 441,80 €64,88E.15.10.10.A Rivestimenti di piastreile in ceramica, gres e kiinkerfo mq 21,36 67,500

... e in ceramica, gres e kiinker fomiti 4,500%

dail'Amministrazione

E.15.80.50.A Zoccolino battiscopa in gres porcelianato di m 12,38 102,000 1 262,76 €53,04

dimensioni 7 ... dare il lavoro finito a perfetta regola 4,200%

d'arte Tinta unita

E.18.80.40.C Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per mq 253,43 71,370 18 087,30 €817,55

fine... finito a perfetta regola d'arte Per superfìci oltre 4,520%

E.20.25.10.B

i 5 mg
Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro mq 63,02 69,120 4 355,94 €148,10

fio ... nito a perfetta regola d'arte Intercapedine 15 3,400%

mm (5+15+5)
€52,50E.18.70.20.A Porta intema ad uno o a più battenti costituita da mq 212,51 6,750 1 434,44

contr ... te Con pannelii di alluminio e poliuretano 3,660%

colore naturale

E.18.20.10.A Porta interna in legno con anta mobile tamburata e cad 219,83 7,000 1 538,81 €52,32

con bo... 210 X 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia 3.400%

Noce tanganika
€142,77E.10.10.10.B Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di mq 27,35 120,000 3 282,00

vet ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte 4,350%
Spessore 50 mm

€ 17,52I.01.10.45.A Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con cad 54,85 9,000 493,65

innesto ... tene impianto di scarico con tubi PVC per 3,550%
ambienti civili

I.01.10.60.A Predisposizione di allaccio per apparecchi cad 62,74 9,000 564,66 € 17,45

igienico-sanit ... a d'arte Impianto di acqua calda a 3,090%

collettori per ambienti
€29,181.01.20.10.A Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fomito e cad 243,80 3,000 731,40

post ... gola d'arte Vaso in vitreous-china con 3,990%
cassetta ad incasso

I.01.20.60.C Lavabo rettangolare a colonna In vetrochina colore cad 221,35 5,000 1 106,75 €39,73

bianco ... olonna da 55x45 cm in vitreous-china con 3,590%
gruppo a tre fori

201,77 €6,07I.01.20.80.B Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fomito e cad 201,77 1,000

p ... gola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo a 3,010%
trefoli

1.03.10.10.1 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico m 21,48 12,000 257,76 €10,10

verticali ... ro finito a perfetta regola d'arte Diametro 3,920%
estemo 160 mm

L.01.10.10.A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino cad 29,71 24,000 713,04 €31,02

... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato 4,350%

leggero
€47,50L.01.10.15.B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino cad 45,29 24,000 1 086,96

... nto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato 4,370%

pesante
53,40 €2,44L.01.90.10.B Centralino in resina, fomito e posto in opera, costituii cad 26,70 2,000

... ettrici Centralino con portello per 8 moduli 4,560%
228x170x32 mm

L.01.70.10.B Interruttore automatico magnetotermico, conforme cad 17,93 8,000 143,44 €5,11

alle nor... pali; " ln''(Ta=30''C): n. moduli "m" 1P+N; 3,560%

ln=0.5 + 40A: 1m
L.01.70.10.1 Interruttore automatico magnetotermico, conforme cad 50,09 8,000 400,72 €17,67

alle nor... nominali; " ln''(Ta=30''C); n. moduli "m"4P; 4,410%
ln=6+32 A; 4m

L.03.90.20.C Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con cad 161,52 12,000 1 938,24 €81,21

modui ... io estruso brillantato per un ridotto 4,190%
abbagliamento 4x18 W

2 926,72 e 122,63M.08.10.10.D Ventilconvettore per installazione a vista, fomito e cad 731,68 4,000

pos ... ). Portata aria max PA (m'/h) PT = 9,130 PF = 4,190%

4,540 PA=800
M.08.10.10.A Ventilconvettore per installazione a vista, fomito e cad 574,07 3,000 1 722,21 €57,69

pos ... ). Portata aria max PA (m'/h) PT = 2,560 PF = 3,350%
1,075 PA=300
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,

Allaccio di ventilconvettore da collettore di distrìbuzio

... i scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa

da rete

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico
verticali ... ro finito a perfetta regola d'arte Diametro
estemo 110 mm

Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per
espulsione d ... m^/h, prevalenza massima 12 mm
H20, potenza assorbita 18 W
Impianto elettrico per colonne montanti multiple per
un n ... tante con cavo 2x16 mm' in tubo corrugato
pesante di PVC
Corda in rame nudo, fomite e posta in opera,
completa di ... a, tubazione protettiva o cunicolo
Sezione nominale 18 mm'

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
cald ... le plastico delle dimensioni di 400x400 mm
Lunghezza 1,5 m
Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,
... avoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco
Carrara

cad 144,63

14,07

107,59

8,28

4,13

84,18

172,45

7,000

14,800

5,000

30,000

150,000

4,000

2,310

1 012,41

208,24

537,95

248,40

619,50

336,72

398,36

€41,00
4,050%

€9,14

4,390%

€23,13
4,300%

€8,10
3,260%

€ 19,39
3,130%

€11,62

3,450%

€16,73
4,200%

M.08.10.130.B

1.03.10.10.G

L.02.96

L.01.20.

L.05.10.

L.05.20,

E.14.10

.10.A

40.D

10.C

^0A

10.A

Totale Lavori

Incidenza media sicurezza

Costi Sicurezza

m

cad

m

cad

mq

€2 404 665,35
3,820%

€ 91 846,61



stima generale del costi per la Manodopera

Tariffa Descrizione del lavori Um Quantità U/G

E.01.15.10^ Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 me)

me 5399,200 50,25

E.01.40.20A Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materì... fetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi

me 2689,600 52,19

E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient... materiali proveniente dagli
scavi, demolizioni e rimozioni

me 2788,244 173,79

E.03.10.10.A Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza CI 2/15

me 1692,150 282,07

E.03.10.30.D Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe... ione Classe di resistenza
C35/45 Classe di esposizione XC1

me 179,000 33,14

E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione

mq 264,000 10,85

E.03.40.10.A Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tee ... 'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

kg 18320,000 27,20

E.19.10.40.A Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in ac ... gati a parte Profilati in
acciaio per strutture secondarie

kg 18700,000 189,33

E.19.40.30.D Zincatura a caido per immersione di opere in ferro con tr ... finito a perfetta regola
d'arte Per lamiere e tubi leggeri

kg 18700,000 112,01

U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... a Demolizione di
pavimentazione in conglomerato bituminoso

me 8498,375 164,13

U.05.10.22^ Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese ... 000 m Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi tipo

me 7,875 0,09

U.05.20.22A Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fom ... re il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Spessore 5 cm

mq 14042,500 342,93

U.05.20.95^ Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)

mq/cm 140425,000 318,76

U.04.20.10.C Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat... esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

cad 99,000 4,61

U.04.20.40.B Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con eie... opera compresi ogni onere
e magistero Dimensioni 40x40 cm

cad 99,000 1,85

L05.10.86.D Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su
isolatori Sezione 30x4 mm

m 420,000 30,83

L05.20.10.D Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... iale plastico delle
dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m

cad 26,000 3,50

L.05.40.10.B Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN ... olare, prova corrente da
fulmine (10/350 micron sec) 60 kA

cad 26,000 14,70

L02.40.60.I Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio Diametro 160 mm

m 28544,000 704,20

L.02.50.90.F Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con c... ime CEI Cassetta IP65
da 250x125x75 mm con coperchio 25 mm

cad 54,000 2,74

L.02.40.40.E Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o
in vista Diametro 40 mm

m 790,000 15,83

L.02.10.92.H Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione ... o a soffitto con
graffette in rame nudo Sezione 3x1,5 mm'

m 790,000 14,96

Imp 01 Videocamera PTZ + Termocamera 640 x...ri e mezzi meccanici compresi nel prezzo cad 6,000 230,15
Imp02 Videocamera PTZ brandeggiabile

La ...ri e mezzi meccanici compresi nel prezzo
cad 24,000 105,59

Imp 03 Stazione meteo composta da: sensore... e mezzi meccanici compresi nel prezzo cad 6,000 38,40
Imp 04 Router + antenna

Il router/antenna...iche di vento fino ad almeno 100 Km/h
cad 30,000 256,31

L10.10.20.C Cavo ottico per intemo/estemo tipo lubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filied) e
guaina LSZH 8 fibre

m 28544,000 286,03

Imp 05 Fomitura, posa in opera ed instali... zoom digitale sulle immagini acquisite. cad 1,000 137,38
Imp 006 Fornitura, posa in opera ed instali...pollici con risoluzione minima 2560x1440 cad 3,000 3,63
Imp 007 Fornitura, posa in opera ed install...po[|ici con risoluzione minima 2560x1440 cad 2,000 5,59

R.02.25.50.C Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di mq 78,000 1,65
50 m Superficie oltre i 5 m'

R.02.25.30.A Rimozione di porta interna o estema in legno, calcolato ... isulta fino ad una distanza
di 50 m Superficie fino a 3 m'

mq 3,000 0,02

R.02.60.40.A Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr... o colla Demolizione di
pavimento in piastrelle di ceramica

mq 45,000 0,37

R.02.60.45.A Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o ma ... mozione zoccolino
battiscopa in grès o di maiolica o marmo

m 45,000 0,07

R.02.60.55^ Demolizione di soglie, stipiti o omie in marmo o pietra ... esa del trasporto allo scarico
Senza recupero di materiale

m 0,900 0,01

R.02.60.18A Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, comp ... carico Demolizione di me 7,500 0,85
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massetto in calcestaizzo alleggerito
R.02.60.50.A Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., comp ... eriale Demolizione di

pavimento in mattoni, marmette, ecc.
mq 75,000 1,02

R.02.20.30.A Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, ... risulta fino ad una
distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm

mq 33,150 0,27

R.02.80.10.C Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ... il trasporto a discarica
Controsoffitti in alluminio o abs

mq 120,000 0,84

R.02.40.30.C Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi f... spessore, eseguito con
qualunque mezzo Calcestruzzo armato

me 0,750 0,73

R.02.60.32>^ Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... remica, listelli di laterizio,
klinker, e materiali simili

mq 24,000 0,23

E.07.20.10.A Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato ... lavoro finito a perfetta
regola d'arte In argilla espansa

mq 150,000 7,45

E.08.50.10.B Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione porta ... il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Spessore 38 cm

mq 60,740 6,63

E.16.20.50.A Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fi... 1lavoro finito a perfetta
regola d'arte Intonaco a stucco

mq 341,800 18,49

E.08.40.10.B Parete divisoria intema realizzata con blocctti in latero ... e il lavoro finito a perfetta mq ' 105,300 8,05
regola d'arte. Spessore 8 cm

E.21.10.05.A Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico co... oro finito a perfetta regola
d'arte Con stucco emulsionato

mq 441,800 4,82

E.21.10.10.A Preparazione del fondo di superfici murarie inteme con u ... erfetta regola d'arte
Fissativo a base di resine acrìliche

mq 441,800 1,94

E.21.20.40.B Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche ... finito a perfetta regola d'arte
A base di resine acriliche

mq 441,800 5,64

E.17.40.30.A Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizz ... x600 mm, spessore15 mm,
trattati in superficie con pittura

mq 120,000 7,36

E.13.30.10.B Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15,... 1o bianco a superficie liscia
0 bugnata, spessore 8+10 mm

mq 120,000 6,15

E.15.10.10.A Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker fo ... e in ceramica, gres e klinker
fomiti dall'Amministrazione

mq 67,500 1,70

E.15.80.50A Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7 ... dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Tinta unita

m 102,000 2,08

E.18.80.40.C Infìsso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine... finito a perfetta regola d'arte
Per superfici oltre i 5 mq

mq 71,370 20,37

E.20.25.10.B Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro fio ... nito a perfetta regola
d'arte Intercapedine 15 mm (5+15+5)

mq 69,120 8,19

E.18.70.20A Porta intema ad uno o a più battenti costituita da contr... te Con pannelli di alluminio
e poliuretano colore naturale

mq 6,750 1,54

E.18.20.10.A Porta intema in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta cieca liscia Noce tanganika

cad 7,000 2,29

E.10.10.10.B Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vet... e il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Spessore 50 mm

mq 120,000 5,77

I.01.10.45.A Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... terie Impianto di scarico
con tubi PVC per ambienti civili

cad 9,000 0,73

I.01.10.60.A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit... a d'arte Impianto di acqua
calda a collettori per ambienti

cad 9,000 1,09

1.01.20.10.A Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e post ... gola d'arte Vaso in
vitreous-china con cassetta ad incasso

cad 3,000 1,12

I.01.20.60.C Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco ... olonna da 55x45 cm in
vitreous-china con gruppo a tre fori

cad 5,000 1,40

I.01.20.80.B Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fomite e p ... gola d'arte. Bidet in
vitreous-china con gruppo a tre fori

cad 1,000 0,28

1.03.10.10.1 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali... ro finito a perfetta regola
d'arte Diametro estemo 160 mm

m 12,000 0,48

L.01.10.10.A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a interruttore IDA
Punto luce con corrugato leggero

cad 24,000 1,38

L.01.10.15.B Impianto elettrico per edificio civiie per ambiente fino ... nto luce a deviatore 10 A
Punto iuce con corrugato pesante

cad 24,000 1,67

L.01.90.10.B Centraiino in resina, fornito e posto in opera, costituit... attrici Centralino con portelio
per 8 moduli 228x170x32 mm

cad 2,000 0,06

L.01.70.10.B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle nor ... naii; " ln''(Ta=30''C); n.
moduli "m" IP+N; ln=0.5 + 40A; 1m

cad 8,000 0,15

L.01.70.10.1 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alie nor ... nominali; "
ln''(Ta=30''C); n. moduli "m" 4P; ln=6+32 A; 4m

cad 8,000 0,43

L.03.90.20.C Piafoniera da incasso montata in controsoffitto con modui... io estruso briilantato per
un ridotto abbagiiamento 4x18 W

cad 12,000 2,10

M.08.10.10.D Ventilconvettore per instaliazione a vista, fomito e pos... ). Portata aria max PA (m'/h)
PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800

cad 4,000 4,76

Pg.2



Tariffa

M.08.10.10.A

M.08.10.130.B

03.10.10.G

L.02.96.10.A

L.01.20.40.D

L.05.10.10.C

L.05.20.10^

E.14.10.10A

Descrizione dei lavori

Ventìlconvettore perinstallazione a vista, fornito e pos... ).Portata aria max PA (m'/h)
PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300
Allaccio di ventìlconvettore da collettore di distribuzio ... i scarico Per allaccio 2 tubi
con scarico condensa da rete
Tubazione in PVC rigido, percolonne discarico verticali... rofinito a perfetta regola
d'arte Diametro estemo 110 mm
Aspiratore centrifugo damuro a soffitto perespulsione d ...m»/h, prevalenza massima
12 mm H20, potenza assorbita 18 W
Impianto elettrico percolonne montanti multiple perunn... tante con cavo 2x16 mm®
in tubo corrugato pesante di PVC
Corda in rame nudo, fornita e posta inopera, completa di... a, tubazione protettiva o
cunicolo Sezione nominale 16 mm®
Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... le plastico delle dimensioni
di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,... avoro finito a perfetta regola
d'arte Marmo bianco Carrara

Totale Lavori

Costi Manodopera
Incidenza Media Manodopera

Um

cad

cad

m

cad

m

m

cad

mq

Quantità

3,000

7,000

14,800

5,000

30,000

150,000

4,000

2,310

U/G

2,85

1,80

0,35

0,97

0,33

0,95

0,39

0,46

€ 2 404 665,35
€ 562 698,00

23,400%



Fasi di applicazione della vernice anticorrosiva sugli elementi strutturali portanti;

a) Montaggio ponteggi;

b) Rimozione meccanica della vernice esistente;

c) Applicazione della nuova vernice;

d) Smontaggio ponteggi;

e) Smaltimento vernice esistente.

Fasi di applicazione della vernice anticorrosiva sugli elementi tubolari di facciata;

a) Montaggio ponteggi autosollevanti;

b) Smontaggio vetri;

c) Rimozione meccanica della vernice esistente;

d) Applicazione della nuova vernice;

e) Rimontaggio/sostituzione vetri;

f) Smontaggio ponteggi;

g) Smaltimento vernice esistente;

Fasi di applicazione della vernice anticorrosiva sugli elementi tubolari di copertura:

a) Montaggio ponteggi autosollevanti;

b) Rimozione meccanica della vernice esistente;

c) Applicazione della nuova vernice;

d) Smontaggio ponteggi;

e) Smaltimento vernice esistente.



IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI EDEI LAVORATORI AUTONOMI
'v (2.1.2b)* • • •: ^

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva acura del CSE quando in possesso dei d^ì) .

IMPRESA AFFIDATARI N.:

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricatì perPasscivimento dei
compiti exart. 97 In caso d/si/teppstfo

Nominativo;
indirizzo:
cod.fìsc.:
p.iva:
nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARI ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi Attività svolta In cantiere d^ soggetto Soggetti incaricati perl'assolvimento del :
compiti exart. 97 in caso di subappalto l

Nominativo:
indirizzo:

cod.fisc.;

p.iva:
nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dalsoggetto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:
nominativo datore di lavoro:

Affidatariadi riferimento:

LAVORATOREAUTONOMO N.:

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dalsoggetto

Nominativo:
Indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subalfidatailo: :

ORGANIGRAMMA DELCANTIERE

COMMITTENTE

CSE

]MP,afftéaterIa
edEsecutrice v<

JMR affidataria ;

ed Esecutrice

- ìMPaffidatala ' '

Incaricati gestione arf.97 '

1
IMP esecutrice' -I; xVÌilMP esecutrj'cèv" '
subappaltatrìce \ ^sùbappaltatrice ^

"i*"v

Lavoratore autonomo

;l^voratoreautonqmo^
]^^subaffida^riò- \-

.-r. ••• ••••>»•«M » I*--'.'. •.'•



IN
DI

VI
DU

AZ
IO

NE
AN

AL
IS

IE
VA

LU
TA

ZI
ON

E
DE

IR
IS

CH
IR

EL
AT

IV
IA

LL
'A

RE
A

DI
CA

NT
IE

RE
(2

.1
.2

0.
2:

2.
2.

1;
2.

2.
4)

"
so

/o
qu

el
li

pe
rii

ne
nt

ià
ic

an
tie

re
)

ili
W

pr
ep

Sr
iC

H
E

dg
L

I/
A

R
fi

A
O

I
^

C
:

V
il

^

>i<
\

,S
t^

LT
E

;
p

^Ò
G

É
im

i^
^-

5>
i5

5C
»

•2
:jT

O
s^

Éf
#é

ì«
TA

V
O

LE
ÌE

iD
IS

EG
I^

I:
;

.
J^

C
N

W
^

es
p

lì
ca

ti
v

i

li
S

^
tì

iU
p

iD
I

D
A

L
L

'E
ST

E
R

N
O

V
E

R
SO

IL
C

A
N

T
IE

R
E

E

V
IC

E
V

E
R

S
A

F
A

L
D

E

F
O

S
S

A
T

I

A
L

B
E

R
I

A
L

V
E

I
F

L
U

V
IA

L
I

B
A

N
C

H
IN

E
P

O
R

T
U

A
L

I

R
IS

C
H

IO
D

iA
N

N
E

G
A

M
E

N
T

O

M
A

N
U

FA
T

T
I

IN
T

E
R

FE
R

N
T

I
0

SU
IQ

U
A

LI

IN
T

E
R

V
E

N
IR

E

IN
F

R
A

S
T

R
U

T
T

U
R

E
:

S
T

R
A

D
E

F
E

R
R

O
V

IE

ID
R

O
V

IE

A
E

R
O

P
O

R
T

I

L
A

V
O

R
IS

T
R

A
D

A
L

I
E

A
U

T
O

ST
R

A
D

A
L

I
A

L
FI

N
E

D
I

G
A

R
A

N
T

IR
E

L
A

SI
C

U
R

E
Z

Z
A

E
SA

L
U

T
E

N
E

I

C
O

N
F

R
O

N
T

I
D

E
I

R
IS

C
H

I
D

E
R

IV
A

N
T

I
D

A
L

T
R

A
F

F
IC

O
C

IR
C

O
S

T
A

N
T

E

E
D

IF
IC

I
C

O
N

E
SI

G
E

N
Z

E
D

I
T

U
T

E
L

A
:

S
C

U
O

L
E

O
S

P
E

D
A

L
I

C
A

SE
D

I
R

IP
O

S
O

A
B

IT
A

Z
IO

N
I

L
IN

E
E

A
R

E
E

C
O

N
D

U
T

T
U

R
E

SO
TT

ER
R

A
N

EE
D

IS
ER

V
IZ

I

V
IA

L
B

IL
IT

A
'

IN
S

E
D

IA
M

E
N

T
I

P
R

O
D

U
T

T
IV

I

A
L

T
R

I
C

A
N

T
IE

R
I

A
LT

RO
(d

es
cr

ìv
er

e)

R
U

M
O

R
E

P
O

L
V

E
R

I



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

V ; (2.1.1)* ^^ \
Il PSC èspecifico perogni singolo cantiere temporaneo omobile edi concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni de//'arf. 15 dei d.lgs. n. 81

dei2008, lacuiscelte progettuali edorganizzt^ive sono effettuate infase diprogettazione dal progettista dell'opera incollaborazione con ilCSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

indirizzo del cantiere

(a.1)

Descrizione dei contesto in cui è
collocata l'area di cantiere

{a.2}

Inquadramento territoriale:
caratterizzazione geotecnica:
contestualizzazione dell'intervento:

Descrizione sintetica dell'opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturati
e tecnologiche
(a.3)

Individuazionedei soggetti con Committente;
compiti di sicurezza cognome e nome:

(b) indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:
mail.:

Responsabile del lavori (senominato):
cognome e nome:

indirizzo:

cod.iisc.:
fol *i6L.

mail.:

Coordinatoreper la progettazione;
cognome e nome:

indirizzo:

cod.fìsc.:

tel.:
mail.:

Coordinatoreper l'esecuzione:
cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:
tel.:
mail.:
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ORGANIZZAZIONEDELCANTIERE

ORGANIZZAZIONEDELCANTIERE
{ÌA2.fi2\2.2.2,2.1Af

nellapresentetabellaandrannoanalizzatituttiglielemenlidellaprìmacolonnamasviluppalisóloQuelliDerlinenlialcantiere

SCELTEPROCEDUREMISURETAVOLEEdisegniMISUREDI
PROGETTUAUEDPREVENTIVEE
ORGANIZZATIVE

TECNICICOORDINAMENTO

MODALITÀ'DASEGUIREPERLARECINZIONE,
GLIACCESSIELESEGNALAZIONIDEL
CANTIERE

SERVIZIIGIENICOASSISTENZIALI

VIABILITÀ'PRINCIPALEDICANTIERE

IMPIANTIDIALIMENTAZIONEERETI

PRINCIPALIDIELETTRICITÀ',ACQUA,GASE
ENERGIADIQUALSIASITIPO

IMPIANTIDITERRAEDIPROTEZIONE

CONTROLESCARICHEATMOSFERICHE

DISPOSIZIONIPERL'ATTUAZIONEDELLA

CONSULTAZIONEDEIRL5

DISPOSIZIONIPERL'ORGANIZZAZIONETRAI
DATORIDILAVORO,IVICOMPRESII

LAVORATORIAUTONOMI,DELLA
COOPERAZIONEEDELCOORDINAMENTO
DELLEATTIVITÀ'NONCHÉ'LALORO

REOPROCAINFORMAZIONE

MODALITÀ'DIACCESSODIMEZZIPERLA
FORNITURADEIMATERIALI
DISLOCAZIONEDEGLIIMPIANTIDICANTIERE

DISLOCAZIONEDELLEZONEDICARICOE

SCARICO
ZONEDIDEPOSITODIATTREZZATIREEDI

STOCCAGGIOMATERIALIERIFIUTI
ZONEDIDEPOSITODEIMATERIALICON
PERICOLOD'INCENDIO0DIESPLOSIONE
ALTRO(descrìvere)

(')Diognunodeipuniiindividueiideveesseredataevidenzaneileplanimelrìadicani/ere

PROTETTIVEESPLICATIVI



PLANIMETRIA / E DEL CANTIERE
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INTERFERENZE TRALE LAVORAZIONI

il.1.2 lettre} e leu. 2.3.1;2.3.2:2.3.3Ì*
Descrìvere ìrìsc^ dì interferenza individuatì In seguito all'analisi del cronqmgramma dei lavorì edel lay-out del cantiere indicando le
procedure per lo sfasamento spaziale otemporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o

permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive eprotettive edidispositivi di prrOezione individuale attiaridurre al minimo tali
rischi.

CRONOPROGRAMMADEILAVORI

(li tempo in re/szto/ìs alla comfrìessltà del progetto può essere espresso in gg, sett., oin'ràalmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)
ENTITÀ'PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO :

Tempo i 2 3 4 S 6' 7 8. 9 10 il 12 13 « 15 16 Note
Fasi

N.

—

Vi sonointerferenze tra le lavorazioni: NO •
(ancheda partedeliastessa impresa
0 lavoratori autonomi)

SI •

i
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento.

Spaziale
Sfasamento
Temporale

PRESCRIZIONI OPERATIVE

1 • •

2 • •

3
• •

«•«

• •

N Misure preventivee protettive da
attuare

Dispositivi di protezioneda
adottare

Soggettoathiatore . . . Note .

1

2
^ V . • ,

3



PROCEDURE COMPLEMENTARI 0 DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
. •• (2.1.3)* . ^ V.

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una opiò specifiche ^sidi lavoro, eventuali procedure comf^ementari odi
d^agiio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementì che costruiscono
costodella sicurezza e vanno successivamente validate sTt'atto dellaverifica dell'idoneità delPOS.

Sono previste procedure: • si• no
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI ATTREZZATURE
INFRASTRUTTURE. MEZZI ESERVIZI DI PROTEZIONE collettiva : . : '

SCHEDA N"

• apprestamento
• infrastruttura

• attrezzatura

O mezzo 0 servizio di
protezione collettiva

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni;

Misure dicoordinamento (Z3.4.):

Soggettitenuti all'attivazione

1.-• Impresa Esecutrice :
2.-• Impresa Esecutrice :
3.-D Impresa Esecutrice :
4.-• Impresa Esecutrice :

5.-nLA:
6.-DIA;

y.-DLA:

8.-n

Cronologiad'attuazione:

Modalità di verifica:

Data diaggiomamento;

Fase di pianificazione

(2X2 lem*

Descrizione:

Fase esecutiva

(2.3.5)

ICSE



MODALITÀ'ORGANIZZATIVE DELU.COOPERAZIONE EDEL COORDINAMENTO
(2.t2lett.g):ZZ2lett.g))* :

Individuare terrìpi emodalHÒ della convocazione de/te riunioni di coordinamento nonctìé le procedure che le impr^e devono situare per
garantire tra diloro latrasmissione delie ìnformaaoninecessarie adattuare lacooperazione incantiere.

• Trasmissione delle schede informative delle Imprese presenti
• Riunione dicoordinamento
• Verìfica della trasmissione delle informazioni tra le Imprese affidatane e le Imprese esecutrici eIlavoratori autonomi
• Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLSJ

Individuare leprocedure eladocumentazione da fornire affmché ogni Datore di Lavoro possa attestare l'avvenuta consuSazione del RLS
prima dell'accettazione dei PSCo in caso dieventuali moditkdiesigni^cativa apportate albstesso^

• Evidenza dellaconsultazione ;
• Riunione dicoordinamento traRLS :
• Riunione dicoordinamento traRLS e CSE :
• Altro (descrivere)

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI >

• • . . . • (if2lBtt.h))'' • ' • - • ' ^ ^ '

Pronto soccorso:

• a curadelcommittente;
• gestione separata traleimprese;
• gestione comune tra leImprese;

In caso di gestione comune indicare II numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per leattività di cantiere;

Emergenzeed evacuazione;

Numeri di telefonodelleemergenze:
Pronto soccorsopiùvicino:
Vigili delfuoco;

Individuare leprocedure diintervento in caso di eventuali emergenze prendendo in consideratone in particolare tutte quelle situazioni in cui
non sia agevole procedere a/ recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi
anticaduta, elettrocuzione, ecc.).



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(4.1)*

stasecc
del2008, ed inbase a guanto indicafo nelpresentePSC

ilgs. n. 81

n Descrizione Calcolo analitico
(quantità xprezzo unitario xtempo di utiìÌTzoì

Totale

1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI

3 IMPIANTI DI TERRA

4 IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

5 IMPIANTI ANTINCENDIO

6 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLEHIVA

/ PROCEDURE CONTENUTE NEL PSCE PREVISTE
PER SPECIFICI MOTIVI DISICUREZZA

e EVENTUAU INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
SICUREZZA E RICHIESTI PERLO SFASAMENTO
SPAZIALE 0 TEMPORALE DELLE UVORAZIONI
INTERFERENTI

9 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO
COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE.
INFRASTRUTTURE. MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONECOLLEniVA

•
•

•
•

•
•

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

planimetria / lay out di cantiere in funzione deirevoiuzione dei lavori;
planimetrie diprogetto, profilo altìmetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi perlasicurezza;
tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)



QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento é composta dan. pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente . Ipresente PSCperlasua presa inconsiderazione.

Data. Pinna dei C.S.P..

2. Il committente, dopo aver preso in consideraaone il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente.

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad oanì success/vo aggiornamento del PSC

Il presente documento è composta dan. pagine.

3. L'impresa affidataladei lavori Ditta.
indicati nel PSC/ PSC agglomato:

.in relazione aicontenuti per lasicurezza

D non ritiene di presentare proposte integrative;
• presenta leseguenti proposte integrative _

Data.

4. L'impresa affidataria dellavori Ditta.
alleimprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

a. Ditta.

b. Ditta.

c. SIg. _

d. Sig._

Data

Firma

_ trasmette ilPSC / PSC aggiornato

Firma

5. Le imprese esecutrici {almeno 10 giorniprima dell'inizio dei lavon) consultano emettono adisposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copiadelPSCe del POS

Data. Firma della Ditta.

6. ilrappresentante per la sicurezza:

Q non formula proposte a riguardo;
• formula proposte a riguardo.

Data. Firma dei RLS

3



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VV.F. NAPOLI

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI D'INTERFERENZA

LAVORI PRESSO SEDE CENTRALE VV.F.NAPOLI

COMMITTENTE : COMUNE DI NAPOLI

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3-TER, DEL D.LGS N° 81/2008, SUI RISCHI SPECIFICI
E SULLE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E DI EMERGENZA RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO

INTERESSATI DA CONTRATTO DI APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

DATI DEL COMANDO

IL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI NAPOLI

(di seguito denominato Comando)

Committente:

Comune di Napoli

Lavori programmati nelT anno 2015

Ragione sociale: COMANDO PROVINCIALE VV.F. NAPOLI

Sede legale: Largo tarantini n°I

Città: NAPOLI

c.a.p. 80143 tei: 081/2595416 fax 081/2595189 e-mail comando.napolì@vigilfuoco.ìt

Datore di lavoro: COMANDANTE PROVINCIALE pro-tempore dott. Ing. Gaetano Vallefuoco

N. dipendenti presenti presso la sede centrale : circa 260 per singolo turno di lavoro

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP): Dott. Ing. Salvati Giuseppe
n. telefono 081/2595206 n. fax 081/2595189

Medico competente: dott. Cozzolino Umberto della R.F.I. tel. 081/5672450 fax. 081/5672381-4506

PREVENZIONE INCENDI. EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO

A) Squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso

Tale compito viene svolto dal personale operativo presente, in particolare da quello più elevato in
grado (Capo distaccamento/Capo Sezione, in loro assenza dal Capo Squadra) con la collaborazione
del personale meno anziano.

SEDE CENTRALE

Palazzina uffici
Piano terra: S.D.A.C.E. Scognamiglio Ciro

S.D.A.C. Maietta Giampaolo
Piano Primo: I l.A. Pace Francesco

Piano Secondo: S.D.A.C. Guadagni Vincenzo
Informazioni sui rischi specifici d'interferenza- lavori presso pai. Ufficidella Sede Centrale Ed. n. /



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE W.F. NAPOLI

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI D'INTERFERENZA

LAVORI PRESSO SEDE CENTRALE VV.F.NAPOLI

COMMITTENTE : COMUNE DI NAPOLI

Piano Terzo:

Piano Quarto:

S.D.A.C. Russo Giuseppe
S.D.A.C. Luongo Ciro

I.A. Russo Giuseppe
I.A.Tuccillo Luigi

B) Servizi esterni di soccorso e salvataggio

DENOMINAZIONE N° TEL. EMERGENZA

pubblica sicurezza 113

carabinieri 112

pronto soccorso 118

INDIRIZZO

i suddetti numeri sono riportati nella tabella affissa nell'ufficio

Descrizione tipo di lavoro o servizio: l'attività svolta dal personale W.F. presso la sede Centrale è quella
operativa per il servizio tecnico urgente, oltre unità di riparazione degli automezzi W.F. (ordinaria
manutenzione)e unità amministrative negli uffici.

Mezzi, macchine ed attrezzature: Automezzi di intervento

Dispositivi di protezione individuale in dotazione forniti ai lavoratori (DPI): dp.i forniti
dall 'Amministrazione

informazioni sui rischi specifici d'interferenza- lavori presso pai. Ufficidella Sede Centrale Ed. n. 7



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE W.F. NAPOLI

INFORMAZiONI SUI RISCHI SPECIFICI D'INTERFERENZA

LAVORI PRESSO SEDE CENTRALE VV.F.NAPOLl

COMMITTENTE : COMUNE DI NAPOLI

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DATORE DI LAVORO - COMMITTENTE- APPALTATORE

ai fìnl degli adempimenti di cui all'art. 26 c. 1 lett. b) del d.Igs. 81/08, di quanto segue:

1. VIE ED USCITE DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

AI FINI Di UNA IMMEDIATA ED AGEVOLE EVACUAZIONE DAI LUOGHI DI LAVORO DEL

COMANDO INTERESSATO DALLA ATTIVITÀ' DELL'APPALTATORE (di seguito denominati "luoghi di
lavoro"), SARANNO INDIVIDUATE E VISIONATE LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA (e per queste ultime il
relativo sistema di apertura) PERTINENTI L'AREA DI LAVORO, E SI CONSTATERÀ' CHE I LUOGHI STESSI
SONO DOTATI DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.

2. IMPIANTI ELETTRICI

I LUOGHI DI LAVORO SONO DOTATI DI IMPIANTI ELETTRICI LA CUI COLLOCAZIONE E LE

RELATIVE CARATTERISTICHE, IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE ALLA SICUREZZA
ANTINFORTUNISTICA (specificatamente contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione),
DOVRANNO ESSERE INDICATE ALL'APPALTATORE.

IN CASO DI NECESSITA'/EMERGENZA, L'APPALTATORE DOVRÀ' ESSERE IN GRADO DI POTER
UTILIZZARE I MEZZI DI PROTEZIONE DISPONIBILI (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli
estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc) LE CUI DOTAZIONI, COLLOCAZIONI E MODALITÀ'
DOVRANNO ESSERE INDICATE.

3. IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI (a gas e/o gasolio e similari)
I LUOGHI DI LAVORO SONO SERVITI DA RETI SULLA CUI COLLOCAZIONE E SULLE CUI

MODALITÀ' DI UTENZA L'APPALTATORE SARA' INFORMATO, QUALORA NECESSARIO. IN SPECIAL
MODO SULLA UBICAZIONE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E CHIUSURA E SUGLI

INTERRUTTORI DI SEZIONAMENTO.

SE NECESSARIO SARANNO ESAURIENTEMENTE ILLUSTRATE, ALTRESÌ', LE
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI, IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE ALLA SICUREZZA
ANTINFORTUNISTICA E CONTRO IL RISCHIO DI INCENDIO, DI ESPLOSIONE, ECC.

L'APPALTATORE SARA', ALTRESÌ', DETTAGLIATAMENTE INFORMATO SUI SISTEMI DI
ALLARME E/O DI SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI IN ARGOMENTO.

4. INFORMAZIONI GENERALI

IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE POTRÀ USUFRUIRE DEI SERVIZI IGIENICI;
SITUAZIONI PARTICOLARI POTRANNO ESSERE ANALIZZATE DIRETTAMENTE SUL POSTO, CON IL
REFERENTE NOMINATO DAL COMANDO.

IL COMANDO NON RISPONDE DI EVENTUALI GUASTI O SMARRIMENTI DELLE

ATTREZZATURE, MACCHINE E DEI PRODOTTI DALLE DITTE ESECUTRICI DEI LAVORI, CHE SONO
OBBLIGATE ALLA CUSTODIA DELLE STESSE, ADOTTANDO TUTTI I PROVVEDIMENTI AFFINCHÈ' NON
POSSANO COSTITUIRE FONTE DI PERICOLO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.

LE OPERAZIONI DI CARICO /SCARICO DI EVENTUALI MATERIALI O MACCHINE E ATTREZZATURE

SECONDO LE MODALITÀ' OPERATIVE IN USO NELLA SEDE MEDIANTE ORDINE DEL

GIORNO/PROCEDURA DI SICUREZZA, VOLTE A STABILIRE LE MODALITÀ' OPERATIVE PER EVITARE
LE INTERFERENZE CON IL TRAFFICO INTERNO, I MEZZI DI SOCCORSO E L'ATTIVITA' ADDESTRATIVA
E DI VERIFICA MEZZI ED ATTREZZATURE DEL COMANDO; AD OGNI MODO DOVRÀ ESSERE
GARANTITO L'ACCESSO E L'USCITA DELLE VETTURE DI SERVIZIO VF. L'AREA PER IL

CARICO/SCARICO DEI MATERIALI SARA' INDIVIDUATA NELLA PLANIMETRIA; TALI AREE E TUTTE

Informazioni sui rischi specifici d'interferenza- lavori presso pai. Ufficidella Sede Centrale Ed. n. /



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE W.F. NAPOLI

INFORMAZIONI SU! RISCHI SPECIFICI DMNTERFERENZA

LAVORI PRESSO SEDE CENTRALE VV.F.NAPOLI

COMMITTENTE : COMUNE DI NAPOLI

QUELLE INTERESSATE DAI LAVORO DOVRANNO ESSERE PERIMETRATE ADEGUATAMENTE IN MODO
DA IMPEDIRE ANCHE ACCIDENTALMENTE L'ACCESSO O L'INTERFERENZA CON ESTRANEI ALLA

ZONA E ADEGUATAMENTE SEGNALATA CON CARTELLONISTICA CONFORME AL TITOLO V

D.LGS.81/08, IL TUTTO A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE.
L'ORDINE DEL GIORNO/PROCEDURA DOVRÀ' DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRARE LE VIE DI

ACCESSO, DI TRANSITO, E LE INTERFERENZE CON LE OPERAZIONI Di SOCCORSO TECNICO URGENTE,
ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE VARIA. ALLO STESSO MODO DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI ED

ILLUSTRATI ALLE DITTE ESECUTRICI DEGLI APPALTI, SUONI E SEGNALETICA ACUSTICA E
LUMINOSA ATTA AD INDICARE PERICOLI IMMEDIATI (OPERAZIONI DI SOCCORSO IN ATTO,
ADDESTRAMENTO, ECC.), E DEL CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE ESTERNE DEL
COMANDO.

TUTTE LE AREE DOVE SI EFFETTUERANNO EVENTUALI OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO,
MOVIMENTAZIONE MATERIALI, LAVORAZIONI VARIE, DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE
PERIMETRATE ED INIBITE AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AL FINE DI TUTELARE LA
SICUREZZA DELLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE.

IN NESSUN CASO I LAVORI POTRANNO INIZIARE O PROSEGUIRE QUANDO SIANO CARENTI LE
MISURE DI SICUREZZA PRESCRITTE DALLE LEGGI VIGENTI O COMUNQUE RICHIESTE DALLE
PARTICOLARI CONDIZIONI OPERATIVE DELLE VARIE FASI DI LAVORO.

IL DATORE DI LAVORO E IL PREPOSTO DELLA DITTA APPALTATRICE HANNO LA RESPONSABILITÀ
DELLA GESTIONE TECNICO-ESECUTIVA DEI SERVIZI E SPETTA LORO IL COMPITO DI ILLUSTRARE

ALLE PROPRIE MAESTRANZE IL PRESENTE DOCUMENTO E DI VERIFICARE CHE VENGA ATTUATO

QUANTO IN ESSO CONTENUTO E QUANTO REGOLATO DALLE LEGGI VIGENTI E DALLE NORME DI
BUONA TECNICA. SONO, INOLTRE, TENUTI A PREDISPORRE AFFINCHÉ OGNI LAVORATORE
IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN OGGETTO ESEGUA I SERVÌZI NEL RISPETTO
DELLE DIRETTIVE E A FORNIRE LORO LE ISTRUZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI IN

SICUREZZA;

5. DOVERI DI SICUREZZA

SI RAMMENTA ALL'IMPRESA CHE:

TUTTO IL PERSONALE SARA' TENUTO ALL'OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI

TUTTI GLI OBBLIGHI E DOVERI POSTI A CARICO DEI LAVORATORI DALLE NORME DI LEGGE E AD

ATTUARE TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL PREPOSTO ED IN PARTICOLARE:

- DURANTE IL LAVORO È VIETATO BEREALCOLICI E FUMARE; IL DIVIETO DI FUMO E' ASSOLUTO
ALL'INTERNO DI TUTTA L'AREA DEL COMANDO;

- LUNGO I PERCORSI, NELLE AREE DESTINATE AI SERVIZI È VIETATO DEPOSITARE, ANCHE
TEMPORANEAMENTE, MATERIALE CHE POSSA DETERMINARE INTRALCIO DI QUALSIASI
GENERE;

- LA DITTA PROVVEDERÀ GIORNALMENTE ALLA ELIMINAZIONE DEL MATERIALE DI SCARTO
DELLE LAVORAZIONI, RIMANENDO ASSOLUTAMENTE VIETATO CREARE DEPOSITI ANCHE
TEMPORANEI;

- IN NESSUN CASO È CONSENTITO RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI E GLI ALTRI MEZZI DI
SICUREZZA E DI PROTEZIONE PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO SENZA AVERNE OTTENUTA
AUTORIZZAZIONE DAL REFERENTE DEL COMANDO;

- DEVONO SEMPRE UTILIZZARSI, AVENDONE LA MASSIMA CURA, I MEZZI DI PROTEZIONE
NECESSARI, SIA QUELLI IN DOTAZIONE PERSONALE (DPI) SIA QUELLI FORNITI PER LAVORI
PARTICOLARI;
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- DEVONO SEGNALARSI IMMEDIATAMENTE AL PREPOSTO LE INSUFFICIENZE O CARENZE DEI

DISPOSITIVI E DEI MEZZI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE, NONCHÉ ALTRE EVENTUALI
CONDIZIONI DI PERICOLO DI CUI SI VENGA A CONOSCENZA;

- NON DEVONO COMPIERSI DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI E MANOVRE CHE NON SIANO DI
COMPETENZA DEL LAVORATORE E CHE POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O

DI ALTRE PERSONE.

6. GESTIONE EMERGENZA (TRATTO DAL PIANO DI SICUREZZA DEL COMANDO)

PRESSO L'AREA O LA ZONA OVE SI SVOLGERANNO I SERVIZI, IN POSIZIONE FACILMENTE
ACCESSIBILE E ADEGUATAMENTE INDICATA, SARANNO RIPORTATE LE CASSETTE DI PRONTO
SOCCORSO, L'INDICAZIONE DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDI E LE NORME COMPORTAMENTALI.
NELLE PLANIMETRIE AFFISSE NEL COMANDO SONO RIPORTATI I PRESIDI ANTINCENDIO PIÙ VICINI
ALL'AREA O ZONA OVE SI ESPLETA IL SERVIZIO, COSTITUITI DA ESTINTORI PORTATILI A POLVERE
CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO, CON ELENCO PIANO PER PIANO DEL PERSONALE FORMATO AI
SENSI DEL D.M. 388/03. LE VIE DI ESODO ALTERNATIVE IN CASO DI EMERGENZA GRAVE, SARANNO
ANCH'ESSE RIPORTATE IN PLANIMETRIA, CON L'INDICAZIONE DELLE SCALE E DEI LUOGHI DI
RACCOLTA.

IN CASO DI EMERGENZA IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE DOVRÀ';

• AZIONI COORDINATE

- AL SEGNALE DI ALLARME, SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITÀ; SE INTENTO
ALL'USO DI APPARECCHIATURE PROPRIE LE METTA IN SICUREZZA;

- AL SEGNALE DI EVACUAZIONE SI RECHI AL POSTO DI RADUNO UBICATO ALL'ESTERNO SU

PIAZZALE, SENZA CORRERE O GRIDARE, E SI TRATTENGA PER UN CONTEGGIO CHE FARÀ IL
PREPOSTO/REFERENTE DELLA DITTA APPALTARICE;

- SI ATTENGA ALLE DISPOSIZIONI CHE VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA IMPARTITE.

- COMPORTAMENTO DA TENERE ALL'INTERNO DELLA SEDE CENTRALE:

- ATTENERSI ALLE INDICAZIONI SUI PERCORSI DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA;
- RISPETTARE LA SEGNALETICA ADEGUATAMENTE PREDISPOSTA NELL'EDIFICIO;
- NON FUMARE, NON ACCENDERE FIAMME LIBERE, TENERE UN COMPORTAMENTO

CONSONO AL LUOGO DOVE SI TROVANO;
- NON ESEGUIRE MANOVRE E OPERAZIONI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE.

- TENERE UN TONO DI VOCE ADEGUATO ALL'AMBIENTE IN CUI SI OPERA;

IL COMANDO DESIGNA UN REFERENTE PER L'IMPRESA APPALTATRICE; IL REFERENTE E'
IL

IL REFERENTE È PREPOSTO AL CONTROLLO DEGLI ACCORDI CONTENUTI NEL PRESENTE
DOCUMENTO, UNICAMENTE AI FINI DEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE E
MAI IN MERITO ALLE MISURE TECNICHE SPECIFICHE ADOTTATE DALL'IMPRESA, ALLE MODALITÀ
DI LAVORO, ECC., ESSENDO QUEST'ULTIMI ONERI INELUDIBILI A CARICO DELL'IMPRESA
APPALTATRICE.

LA DITTA APPALTATRICE DOVRÀ COMUNICARE I NOMI DE! LAVORATORI AL COMANDO PER
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO; PER L'ACCESSO ALL'AREA È NECESSARIO FORNIRE NOME,
COGNOME, DATA E LUOGO Di NASCITA, ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, MEZZI E TIPO DI
VEICOLI UTILIZZATI.

IN OGNI CASO IL PERSONALE AUTORIZZATO DELLA DITTA O IL LAVORATORE AUTONOMO

NON POTRÀ ALLONTANARSI DALL'AREA DI LAVORO, FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI IGIENICI
Informazioni sui rischi specifici d'interferenza- lavoripressopai. Uffici della Sede Centrale Ed. n. I ^
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INDICATI NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA E PER LA PAUSA PRANZO. NON E CONCESSO PERTANTO

ENTRARE IN ALTRE ZONE, PIANI O AREE DEL COMANDO NON PERTINENTI IL PROPRIO LAVORO.
EVENTUALI ESIGENZE DOVRANNO ESSERE RAPPRESENTATE AL REFERENTE DEL COMANDO.

L'APPALTATORE FORNISCE AL PERSONALE APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

CORREDATA DI FOTOGRAFIA, A NORMA DELL'ART. 26 COMMA 8 E ART. 20 COMMA 3 DEL D.LGS
81/08.

7.ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI ESISTENTI
ALL'APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO SARANNO FORNITE LE NECESSARIE

INFORMAZIONI SIA SULLE APPARECCHIATURE E GLI IMPIANTI FISSI CHE SU QUELLI D'IMPIEGO
TRANSITORIO OD OCCASIONALE SITI NEI LUOGHI DI LAVORO - NONCHÉ' SUL RELATIVO

FUNZIONAMENTO, CON SPECIFICO RIGUARDO, IN PARTICOLARE, PER LE CONNESSE MISURE DI
PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA.

ALL'APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO SARANNO FORNITE TUTTE LE

CERTIFICAZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLE MACCHINE ED ATTREZZATURE CONCESSE IN USO DAL

COMANDO, ATTESO CHE LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULL'USO IN SICUREZZA DELLE
STESSE E DEGLI OBBLIGHI DI REGOLARE MANUTENZIONE, FANNO PARTE DEI DOVERI
DELL'APPALTATORE.

DA PARTE DEL COMANDO SARA', ESPRESSAMENTE RICHIAMATO IL DIVIETO PER
L'APPALTATORE DI EFFETTUARE INTERVENTI NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI SU DETTE

APPARECCHIATURE E/O IMPIANTI, SALVO CHE CIÒ' SI RENDA NECESSARIO PER FRONTEGGIARE
SITUAZIONI DI PERICOLO O DI EMERGENZA; IN TAL CASO L'APPALTATORE MEDESIMO DOVRÀ'
DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL COMANDO DELL'INTERVENTO EFFETTUATO.

NON SARANNO PRESENTI LAVORATORI DEL COMANDO CHE COLLABORANO CON LA DITTA

APPALTATRICE.

8. AGENTI FISICI E CHIMICI

SARA' ESPRESSAMENTE SOTTOLINEATO IL DIVIETO PER L'APPALTATORE DI ESPORRE I

LAVORATORI AD AGENTI FISICI E CHIMICI SUPERIORI AI LIMITI DI SOGLIA DI CUI AI TITOLI Vili E IX

DEL D.LGS. 81/08. A TAL FINE SARA' RICHIAMATO L'OBBLIGO PER L'APPALTATORE SIA DI RIDURRE I

RISCHI ALLA FONTE, SIA DI DOTARE I LAVORATORI DEI MEZZI DI PROTEZIONE NECESSARI PER
QUELLE ATTIVITÀ' CHE POSSANO COMPORTARE RISCHI SPECIFICI DA ESPOSIZIONE, CURANDO LA
VIGILANZA SULLA LORO CORRETTA UTILIZZAZIONE.

9. RIUNIONI DI COORDINAMENTO

PRIMA DELL'AVVIO DEI SERVIZI, E SUCCESSIVAMENTE SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE O
IN OCCASIONE DI VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL CONTRATTO (ES. INTERVENTO
DI SUB-APPALTI O DI FORNITURE E POSA IN OPERA O AFFIDAMENTO A LAVORATORI AUTONOMI, O
MODIFICHE DI TIPO TECNICO-ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE) DOVRÀ' ESSERE FATTA UNA
RIUNIONE DI COORDINAMENTO NELLA QUALE ANALIZZARE NEL DETTAGLIO IL PIANO DI
SICUREZZA DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ' SVOLTE NELLA SEDE OVE QUESTI
OPERA. SARA' REDATTO APPOSITO VERBALE CHE IMPEGNERÀ' QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE
ALLEGATO E CONTROFIRMATO DA TUTTI GLI ATTORI DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO.

IO. NOTE DI CARATTERE GENERALE

L'APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO SI DOVRA'IMPEGNARE A OPERARE SENZA

ALTERARE IN ALCUN MODO LE CARATTERISTICHE ED I LIVELLI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DEI

LUOGHI DI LAVORO, NONCHÉ' DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI SOPRA CITATI.
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SI IMPEGNA, ALTRESÌ', A SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL REFERENTE DEL COMANDO
DESIGNATO, LE SITUAZIONI DI EMERGENZA O LE ANOMALIE CHE VENISSERO A DETERMINARSI,
NEL CORSO OD A CAUSA DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI COMMESSIGLI, FERMA RESTANDO
L'ASSUNZIONE ESPRESSA DELL'OBBLIGO DI ADOPERARSI, NEI LIMITI DELLE SPECIFICHE
COMPETENZE E DEI MEZZI A DISPOSIZIONE, PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E PER LA RIDUZIONE
AL MINIMO DEI DANNI.

L'APPALTATORE SI IMPEGNA, INOLTRE, A INFORMARE IL PROPRIO PERSONALE E QUELLO
DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI (autorizzati dall'Appaltante mediante specifico accordo con ciascuna ditta
sub appaltatrice) SIA DEI RISCHI SPECIFICI CHE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO.

L'APPALTATORE, PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, E DOPO VERIFICA CONDOTTA
CON IL REFERENTE DEL COMANDO NEI LUOGHI DI LAVORO IN CUI OPERERÀ' IN RELAZIONE E
NELL'AMBITO DEL CONTRATTO COMMESSOGLI, DICHIARA COMPLETA ED ESAURIENTE LA
PRESENTE INFORMATIVA RICEVUTA (di cui fa fede la presente dichiarazione, che costituisce a tutti gli effetti
parte integrante degli atti contrattuali) SUI "RISCHI SPECIFICI" E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI
EMERGENZA AGLI STESSI INERENTI, E DI AVER ASSUNTO, CON PIENA COGNIZIONE DELLE
CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ', GLI IMPEGNI TUTTI CONTENUTI NEL PRESENTE ATTO, Di CUI
CONFERMA ESPRESSAMENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE, LA COMPLETA OSSERVANZA.
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DA COMPILARE

DATI DEL COMMITTENTE

Ragione sociale: COMUNE DI NAPOLI

Sede legale:

Città: (NAPOLI)

tei: 081 Fax 081 e-mail

Datore di lavoro: Sindaco

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP):

Coordinatori della sicurezza e la salute per l'esecuzione dell'opera (C.S.E.):
Arch. Alfonso Giglio e Ing. Giuseppe Salvati

firmato.

• DATI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sede legale:

Città:

tei: 081 Fax 081

Datore di lavoro:

N. dipendenti ( )

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP):
n. telefono 081/ n. fax

e-mail

Medico competente:
Varie
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Ditta subappaltatrice

Sede legale:

Datore di lavoro:

Dipendenti: n. ( )

RSPP:

Direttore tecnico di cantiere:

Firmato.

PER IL COMANDO W.F il Comandante Provinciale Ing.

PER il Committente COMUNE DI NAPOLI

PER LA DITTA:

N.B. A questo Comando dovrà essere restituito il documento debitamente compilato e firmato.
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